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| Refrigeracion evaporativa
— Una aliernativa de ahorro energeético real
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E Muchas de las medidas articuladas

'rE—_ de cara a fomentar la eficiencia

E encrgética en el sector de la

= edificacion, tanto de edificios

F_

B industriales como comerciales vy

EE

E de vivienda, ponen el foco en la

= utilizacién de energias renovables,
pero olvidan la importancia de

asegurar la eficiencia energética
¢n sus sistemas de climatizacion,
La tecnologia de condensacion
cvaporativa es una alternativa

de probada eficiencia para lograr
dicho ahorro energético pero,
paradojicamente, se enfrenta a una
legislacion restrictiva que tiene
como resultado que se fomenten
equipos de mucho mayor consumo
energético.
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.y la bisqueda de farmulas alter-
rativas que contribuyan a disminuir el consumo de energia se
har convertido en una constante en los dltimes afios. En este
contexto, la adopcion de medidas que aseguren el shorro
anergético, [as nuavas construcciones anto industriales come
de otra tioe ha proliferade, a menude auspiciadas por ayudas
sstatales y por la prapia legislacién. Sin embargo, en un marce
como #ste, cancebido para contribuir al aherro energético, no
sélo =e ha pasado practicamente de largo por los sistemas de
clirmatizacién sine que la tecnologia de condensacién evapora-
tiva, de probada eficiencia energética, se enfrenta en algunas
comunidades autdnomas a lagislacienes que formentan el uso
de sistemas mucho mencs eficientes,

La decidida apuesta del Gobierna por ol ahorre energética v,
en concrets, por la implantacion masiva de las energias alter
nativas, ha auedado demostrada en los dltimos anos con sub-
venciones v campanas de concienciacion que fomentan el uso
de este tino de energias, asi como de materiales eficientes que
deberin, por ajemplo, incorporar aislantes que impidan que se
pierda calor y aseguren, asi, el ahorro energético.
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£n pste contesto, parece absurdo pensar gue lodos e@stos
eefuerzas destinados al ahorro energétice no vayan acom-
pafiados por las mismas medidas en lo que se refiers a los
equipes de refiigeracion. Lejos de eso, las legislaciones res-
trictivas lomentadas por algunas Comunidades Auténomas,
como Aragén o Mavarra, recomiendan ja utilizacion de sistemas
de refrigeracion con condensacién por aire, mucho menos
oficientes energéticarmente, Es decir, en esta situacion, los
‘ahorros energéticos GUE S8 CONSIGUEN pOr Una parte so pierden
por otra, schre todo cuande hablames de grandes complejos
industriaies, comersiales y empresariales.

Sélo of Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (FAE) ha ingluide
los equipos de enfriamionto evaporativo entre las medidas pro-
puestas. £ PAE os una de las principales harramientas de las que
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el Gobierne se ha dotado para alcanzar los objetives de reduc-
cién energética fijados por la Comisién Europea. El Plan abarca
los afios 2008-2012 y contiene actuaciones CONCTETAS gue 5 van
a llevar a cabe en los sectores con mayer potencial do ahorro
energética, como industria o edificacian, entre otros.

Asimisme, el Institute para la Diversificacion y Aharro da la
Energia (IDAE} ha disefiads 28 medidas, de las cusles cinco
afectan al sector de la edificacién y una al de equipamisnto; an
ellas, los equipos de enfriamiente evaperativo aparecen comeo
una alterrativa para conseguir un mayor ahorre enargético,
Estas medidas se han disefado atendiendo, por una parte, a
los servicios gue demandan un mayor consumo de energia,
entre los gue se encuentra la climatizacién, y, por otra parte,
se han fijade los resultados energéticos que deben alcanzar
las soluciones técnicas solicitantes de un apoyo econémico,
En este sentido, el PAE establece una serie de ayudas para el
establecimients de medidas de ahorro energético, que osilan
entre ol 22 y el 35 por ciento del coste de la instalacion, con-
cedidas a través de las comunidades autdnomas en funcién de
una serie de requisitos de eficiencia energética establecidos an
&l RITE (Reglamanto de Instalaciones Térmicas de los Edificios),
El PAE también establece Planes Renove de sustitucicn de
equipos en instalaciones térmicas de calefaccion, climatizacidn
w produccion de agua caliente sanitaria gue incorpoaren agquipos
de alte rendimiento energético.

| ALTERNATIVA SEGURA Y EF

CIENTE I

El enfriamiante evaporative aplicado en la condensacion de los
equipos de refrigeracion (acondicionamiento de aire, refrigara-
cibn, ete..) @s una alternativa segura y eficiente

En una sociedad on la que los planes de vivienda v cualquier
atra maedida establecida en este entore prima el ahorro v la
eficiencia enargética, la consideracion de los equipos de enfria-
mienta por agua se conviertes an una premisa obligataria, Estos
oouipos constituyen una de las alternativas mas eficiantes an el
campo de la refrigeracidn industrial, en la medida que utilizan
una teenslogia respetuosa con ¢l medic ambiente, requisren
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Jna imversian infericr a la requerida por soluciones similares y
S0n seguras para |2 salud humana. El enfriamiento evaporativa

5 un proceso natural que utiliza ¢l agua como refrigerante,
medic gus se ha maostrada eficaz en la transmision a fa atmos-
fcva de calor ercedente, Durante &l procesa de refrigeracion
de un fluida; estos sistemas liberan el caler a la atmasfera
mediante la evaporacion de agua. Este procesn se hace efecti-
“wo.gracias al establecimiznto de un estrecho centacto entre al
-.a_gua an circulacion ¥ouna pequaﬁa corriente de aire, dea forma
_qué mediante lo svaporacion de una minima parte de agua la
.i‘ha}ror'la dal calor sa transfiere al aire, el cual so descarga mas
“caliente y saturado,

“Th lo Gltimos anos, sin embargo, se ha producido una clara
~expansion de los dispositivos de condensacidn por aire, favo-
ecida, entre otros factores, por una legislacian restrictiva al
wimpleo de los de base cvaporativa, fundamantandose en
temares de cardcter bio-sanitario causados por la bacteria
Laginnella Ante esto, cabe decir que los equipas do refrige-
racidn avaporativa son totalmente seguros con un correclo
mantanimiento, como indica la Ley y coma recomiendan todos
los-fabricantes. En contrapartida, las primeras ofrocen condi-
clonas muy inferiores en lo que a ahormo energético se refiere.
Enlas instalaciones de cimatizacidn y refrigeracion, la eficiencia

energética y & consumo de encrgia eléctrica estan directa-
mente ralacianados con la temperatura do condenzacion del
refrigerante utilizado, menor en la condensacion evaporativa
que en la condensacion por aire. En una instalacién de acondi-
cienamianta de aire tipica, los equipos con condensacidn por
enfriamiento evaporative ofrecerian, frente a los de condensa-
cién por aire, un ahorre en el consuma de hasta el 43%. Otre
sjernplo seria el gue se produce en las instalaciones frigorificas,
donde las potencias absorbidas por las torres de enfriamiento
del agua utilizada en la condensacién frente a los condensadlo-
ros por aire son sensiblemnente inferiores.

Las consecuencias provocadas por la utilizacién masiva de los
equipos de refrigeracian que condenzan per aire estan lojos de
faverecer al ahorre energético y la acluacion respeluosa con el
medio ambiente: aumento de la potencia eléctica necesaria ¥,
por lo tanto, de las materias primas necesarias para su produc-
cién (gas natural, petréleo, etcstera) incremento de la energia
eléctrica transportada y las consiguientes pérdidas; crecimionto
de |a emision de gases de efecto invernadere y acentuacion de
la comtaminacian acdstica. Por ditime, a nivel usuario, la uxiliza-
cién de estos equipos implica el aumento del nivel senero y el
incremento del espacio necosario para ubicar los acrorefrige-
rantes y/'o condensaderes por aire. &




